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S’INFORMER SUR : LE CONTROLE DE LA 

CONTINUITE D'UNE BOBINE 
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Matériel :   un ohmmètre calibré sur une petite échelle (ex : 200) 

 

► Possibilité d’augmenter l’échelle si dépassement d’échelle (si R > 200 ). 
 

Point de mesure : aux bornes (broches) de la bobine  
 

 Résultats attendus : 

 

o Si  5  < R < 1000  la bobine est en bon état. 

 

                      Remarques : 

 

1.  R doit être grossièrement identique aux deux  bobinages. 

2.  Comparer avec les relevés effectués sur d’autres bobines semblables en cas de 

doute. 

 

o Si R = 0  alors il y a un court circuit  

(une partie du bobinage mise à nue touche la masse). 

 

o Si R est infinie () alors il y a un bobinage coupé (Bobine HS). 
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