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ACADEMIE DE BORDEAUX 
 
 
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS  
 

Date de passage : _ _ /_ _ /20_ _ 
 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier comporte 17 pages 
 
 
 
 
 
 
 

Travail Demandé : Suite à plusieurs avaries d’un contacteur. On vous demande de 

réaliser un échange standard de ce composant. Dans un deuxième temps, on vous 
demande de profiter de l’arrêt machine pour réaliser la Maintenance Préventive 
Systématique (MPS) électrique du transformateur. 
 
 
Tous les documents sont autorisés 
 
 

Support de sujet : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

  

Thème : Réaliser un échange standard et des opérations 

de surveillance (MPS). 

ÉPREUVE CCF BLANC : 
EP1  

Unité UP1 
 

Intervenir sur la chaîne d’action ou 
d’information et surveiller un 

équipement 
 

Durée : 3 heures    coefficient : 3 
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A. DÉPOSE ET ÉCHANGE DE COMPOSANT EN TOUTE SÉCURITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Demande d’Intervention n° _ _ _ 

 
 

Date : _ _ _ _ _ _ _ 

Nom du système : 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

Heure : _ _ _ _ _ _ _ 

Site : Atelier de maintenance 

 

Demandeur : Chef service Maintenance 

Marque :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Secteur : Zone Systèmes 

 

Constat de défaillance :  
 

Une panne est survenue sur le système, après diagnostic du service maintenance, 
il s'avère que la panne se situe au niveau d’un contacteur. Le responsable du 
service de maintenance vous demande de réparer par échange standard le 
composant défectueux. 
 
De plus, dans le cadre des actions de Maintenance Préventive systématique (M.P.S.), 
le responsable du service maintenance vous demande de réaliser des contrôles dans 
l’armoire électrique. 
 

Travail demandé : 
 

1. Préparer l’intervention en s’appropriant le dossier de préparation. 
 

2. Consigner électriquement Présence du prof obligatoire. 
 

3. Réaliser l’échange standard demandé suivant les indications du responsable du service 
maintenance. 
 

4. Vérifier le fonctionnement du système. 
 

5. Contrôler le bon fonctionnement du système. 
 

6. Consigner électriquement Présence du prof obligatoire. 
 

7. Réaliser les opérations de M.P.S. 
 

8. Déconsigner  Présence du prof obligatoire. 
 

9. Procéder aux essais Présence du prof obligatoire. 

Etat de la machine : Arrêt de production 
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Fiche « Bon de consignation et déconsignation » 
 

 

  

BON DE CONSIGNATION N° …… 

N° du système : ………………………………… 
 
Localisation : …………………………………… 

Désignation : …………………………………… 
 
Affectation : ……………………………………… 

Raison de la consignation : …………………………………………………………………………………. 

                                                …………………………………………………………………………………. 

Cocher les cases 

E.P.I 

Equipement de Protections Individuelles 

 

E.I.S 

Equipement Individuel de Sécurité 

 

E.C.S 

Equipement Collectif de Sécurité 

 

Gants  

 

Tapis isolant   Ecran de protection   
 
 
 
 

Casque  Cadenas  Banderoles de balisage de zone  

Ecran de casque  Macaron de consignation  Pancarte avertissement de travaux  

Tablier  Outils isolants  Armoire de confinement  

   

Consignation effectuée par : ……………………………………………………………………………….. 

Date et heure de la consignation : ………………………….… à ………………………………………… 

 
                  L’agent de maintenance                                                              C.T.X. / Professeur 

  Visa des 

personnes 

responsables 

  

  Avant toute intervention l’agent de maintenance (élève) demande un bon de consignation à son responsable hiérarchique (professeur). 
  Puis il procède à la mise en sécurité du site d’intervention sous la responsabilité du professeur, ils doivent valider cette consigne (signature) avant de 
la stocker dans la boîte sécurité et consignation placée sur le bureau de gestion de maintenance. 

BON DE DÉCONSIGNATION 

Déconsignation effectuée par : ……………………………………………………………………………. 

Date et heure de la déconsignation : ………………………….… à ……………………………………. 

        L’agent de maintenance                                                               C.T.X. / Professeur 

  Visa des 

personnes 

responsables 

  

En fin d’intervention l’agent de maintenance redemande son bon à son responsable hiérarchique, puis il procède à la déconsignation de la machine 
sous la responsabilité du professeur, ces derniers doivent valider cette déconsignation. 

Ce bon de consignation /déconsignation sera joint au bon de travail. L’enregistrement informatique suivra automatiquement. 



CCF Blanc : BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
Lycée Saint Joseph HASPARREN 

Option : MEI Page 4 sur 11 

Certification Intermédiaire du BEP MPEI : MAINTENANCE  DES PRODUITS ET 
EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

Epreuve : 
E P1 – UP1 

Durée : 
3 h 

Coef 3 Session : 20_ _  
H:\PATRICE\Année scolaire 2014-2015\Bac Pro MEI S (2013)\Rotation n°5\2015\TP N°E18 échange d'un contacteur-contrôle transformateur (CCF Blanc).docx 

Fiche « Bon d’échange standard » 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

BON D’ECHANGE STANDARD 

 

Système :  

………………………………………….. 

 

 

Marque :  

………………………………… 

 

QTÉ DÉSIGNATION RÉFÉRENCE 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

Date d’émission : …………………..................  

par ………………………………………………… 

Visa du magasinier 

 

 

SERVICE MAINTENANCE 
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Etape 1 : S’approprier le dossier de préparation 
 

1.1. Identifier, en cochant ci-dessous, la (ou les) photo(s) correspondant (es) aux 
moyens de prévention nécessaires pour la réalisation de votre intervention : 

 

                             
 

                            
 

                            
 

1.2. Consigner le système et effectuer une V.A.T. 
 

EN PRESENCE DU PROFESSEUR 

 
1- Pré-identifier les organes de sectionnement des énergies. 
2- Séparer les énergies en ouvrant le (ou les) sectionneur(s) principal (aux). 
3- Condamner le système en mettant un cadenas sur l’organe d’alimentation principal. 
4- Identifier les points de contrôles d’absence tension. 
5- Réaliser la V.A.T. (Vérification d’Absence de Tension) : L1/L2 ; L2/L3 ; L1/L3 et L1/N ; 

L2/N ; L3/N et L1/PE ; L2/PE ; L3/PE ; N/PE. 
 

1.3. Le composant n’est pas disponible en magasin. On vous demande de déterminer 
sa référence en fonction des caractéristiques et de la documentation du 
constructeur fournie. Puis, de le commander chez le fournisseur :  

 

 Puissance du moteur : …… Tension d’emploi : ….. Tension de la bobine : … 
 

 Référence : …………………………………………. 
 

1.4. Lister et rassembler, les outillages et composants nécessaires à l’intervention ci-
dessous : 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Etape 2 : Contrôler et réparer par échange standard 
2.  

2.1. Localiser le composant dans le système en remplissant la chaîne fonctionnelle 
ci-dessous : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Réaliser ci-dessous le schéma normalisé complet de l’élément à échanger 
avec les repères des bornes et des conducteurs : (CP 2.1) 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
 

2.3. Déposer le sous ensemble (CP 2.1) 
2.4. Installer le nouveau composant en respectant votre schéma. (CP 2.1) 
2.5. Nettoyer votre zone d’intervention. (CP 2.5) 
2.6. Trier et éliminer les déchets. (CP 2.5) 
2.7. Compléter le bon de retour magasin des outillages, pièces et consommables 

utilisés. 
2.8. Valider votre intervention en vérifiant le bon fonctionnement du système. 

  

Pré actionneur (repère) 
………………………………… 

Actionneur (repère) 
.............................................. 

Effecteur (repère) 
............................................ 
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Etape 3 : Contrôler le bon fonctionnement du bien 
3.  

Dans le cadre de la MPS (Maintenance Préventive Systématique) on vous demande 
de contrôler le système en utilisant la procédure. 

 
3.1. A l’aide de la procédure ci-dessous, réaliser les différents contrôles. (CP 2.7) 

 
3.1.1. Identification des réseaux d’énergies : 

 
3.1.1.1. Donner les valeurs exactes du réseau électrique du lycée : 

 
 La valeur de la tension en triphasée (en Volts) : …………………………… 
 La valeur de la tension en monophasée (en Volts) : ……………………… 
 La valeur de la fréquence du réseau (en Hertz) : ……………… 

 
3.1.1.2. Donner la valeur exacte du réseau pneumatique du lycée : 

 
 La pression (en Bars) …………………… 

 
3.1.2. Réaliser les mesures suivantes en présence du professeur : 

 

 Sur le schéma de la partie puissance, repérer le bornier d’arriver du réseau. 

 Rassembler les appareils de meures nécessaires. 

 Appeler le professeur. 

 S’équiper pour réaliser des mesures (EPI). 

 Mettre en système en marche. 

 Remplir ensuite le tableau fig.1. 
 

N° POINTS DE MESURE VALEUR REFERENCE VALEUR MESUREE 
CONCLUSION 

OK NOK 

1 Tension (V) entre L1 et L2 …………………… ……………………   

2 Tension (V) entre L2 et L3 …………………… ……………………   

3 Tension (V) entre L1 et L3 …………………… ……………………   

4 Courant (A) sur L1  ……………………   

5 Courant (A) sur L2  …………………… 
 

 

6 Courant (A) sur L3  …………………… 
 

 

 
  

Fig.1 
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Etape 4 : Réaliser les contrôles électriques 
 

1.1. Réaliser la consignation du système : 
 

EN PRESENCE DU PROFESSEUR 
 

1 Pré-identifier les organes de sectionnement des énergies. 
2 Séparer les énergies en ouvrant le (ou les) sectionneur(s) principal (aux). 
3 Condamner le système en mettant un cadenas sur l’organe d’alimentation principal. 
4 Identifier les points de contrôles d’absence tension. 
5 Réaliser la V.A.T. (Vérification d’Absence de Tension) : L1/L2 ; L2/L3 ; L1/L3 et L1/N ; 

L2/N ; L3/N et L1/PE ; L2/PE ; L3/PE ; N/PE. 
 

1.2. Réaliser le resserrage des bornes : 
 

1.2.1. Resserrer l’ensemble des connexions des composants situés dans l’armoire 
électrique en présence du professeur avec l’outillage approprié. 

 

1.3. Repérer les bornes du transformateur : 
 

1.3.1. Identifier l'emplacement du transformateur sur le système. 
1.3.2. Effectuer le repérage des conducteurs en vous aidant du dessin ci-dessous. 

 

 
 

 Après avoir effectué le repérage des différents conducteurs : 
o Demander au professeur qu’il vous donne un transformateur (ne pas le 

démonter sur le système). 
 

1.4. Contrôler le transformateur : 
 

1.4.1. Contrôler la continuité de chaque 
bobinage : 

 Si R = 0  le bobinage est en court circuit 

 Si R =   le bobinage est coupée 

 

Mesure :  

R1 = 
 

R2 = 
 

 

 

R1 R2  

Repére borne du 

côté primaire 

Repére borne du 

côté secondaire 

fils branchement 

côté primaire 

Repére ou couleur 

fils branchement 

côté primaire 

Repére ou couleur 

T 

Résultat* 
Bon Mauvais 

  
*Cocher le résultat correspondant 

Résultat* 
Bon Mauvais 

  
*Cocher le résultat correspondant 
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1.4.2. Contrôler l'isolement entre les 2 
bobinages.  

 Si R = 0  court circuit entre les bobinages 

 Si R =   les bobinages sont isolés entre eux 

Mesure :  

R3  = 
 

 



R3

 

 
1.4.3. Contrôler l’isolement entre les bobinages 

et la terre. 

 Si R = 0  court circuit entre le bobinage et la terre. 

 R =   le bobinage est bien isolé par rapport à la 

terre. 

 

Mesure :  

R4 = 
 

 

R5 = 
 

 

 

 

R4 R5 

 

 

 
1.4.4. D'après vos mesures y-a-t-il une anomalie sur ce transformateur ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.4.5. Rechercher dans les documents ressources la référence d'un transformateur 
équivalent à celui que vous avez contrôlé. Pour cela relever sur la plaque 
signalétique la puissance, la tension primaire et secondaire. 

 
Référence : ……………………………………………… 

 
  

Résultat* 
Bon Mauvais 

  
*Cocher le résultat correspondant 

Résultat* 
Bon Mauvais 

  
*Cocher le résultat correspondant 

Résultat* 
Bon Mauvais 

  
*Cocher le résultat correspondant 
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RAPPORT D'INTERVENTION 
BT No : 

………………… 

MATERIEL 
……………….……….. 

MARQUE 
…………………… 

TYPE 
………… 

PARC 
…………… 

N° 
…….. 

Date        20  Début  h    Fin  h  BT N°     

INTERVENANT :………………………………………………………………………….. 

 

Défaut constaté ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Causes………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

Réparations effectuées…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Outillage hors standard utilisé. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Conclusion – Suggestions ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

VISA : 
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HISTORIQUE DES PANNES ET DES INTERVENTIONS 
EQUIPEMENT MARQUE TYPE PARC N° 

Dates 
N° 
B.T 

R
é
f.
 d

o
c
u
m

e
n
t 

Désignation des travaux exécutés 

Niveau de 
maintenance Heures 

D'arrêt 
machine 

Temps passé Coûts 

1 2 3 4 5 

M
é
c
a
. 

E
le

c
. 

P
n
e

u
. 

H
y
d
ra

u
. 

T
o
ta

l 

M
.O

. 

F
o
u
rn

it
. 

T
o
ta

l 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

   Totaux               

   Méthodes                            1. Palliative                 3. Systématique                         5. Prévisionnelle 
   De Maintenance                  2. Curative                 4. Conditionnelle                        6. Améliorative 
Tarifs MO = 15€ élec/pneu 

Détails des calculs : 
 
 
 
 
 

 


