
MELEC Serveur WES : Production & Consommation - 1

Description du contexte  :  

Mme  Graline  a  contacté  l’entreprise  TarnElec 
dont vous êtes salarié parce que la mesure de 
consommation  du  chauffe-eau  électrique  est 
tombée  en  panne.  Un  pré-diagnostic  a  été 
établi, vous êtes en charge du remplacement de 
l’élément défaillant.

Problématique professionnelle  :  

Comprendre  le  principe  de  mesure  de  consommation  et  de  production  dans  une  installation 
électrique avec apport d’énergie photovoltaïque.

Ressources  :  

Vous avez à disposition  :  

• le dossier « ressources » :
◦ Dossier 1 : Dossier technique de l’installation  p.→ 9/10 ;
◦ Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement  p.→ 10/10.

On vous demande  :  

• D’identifier les différents éléments permettant d’effectuer les mesures de production et de 
consommation d’énergie ;
• De  remplacer  l’élément  permettant  de  mesurer  la  consommation  d’un  des  circuits  de 
l’installation.
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Évaluation

TÂCHES PROFESSIONNELLES ASSOCIÉES

T1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple
T3-1 : Réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l'installation
T4-2 : réaliser une opération de dépannage
T5-1 : participer à la mise à jour du dossier technique de l’installation
T5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe

COMPÉTENCES ÉVALUÉES

A NE

C1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte

Les informations nécessaires sont recueillies

Les contraintes techniques et d'exécution sont repérées

C5 Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation

Les contrôles (visuels, caractéristiques ...) sont réalisés

C9 Remplacer un matériel électrique

Le matériel électrique à remplacer est identifié

Le matériel électrique à remplacer est correctement déposé

Le matériel électrique de remplacement est correctement choisi

Le matériel électrique de remplacement est correctement installé

Le fonctionnement est vérifié après rétablissement des énergies

Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées

C7 Valider le fonctionnement de l'installation

L'installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions

Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées

C11 Compléter les documents liés aux opérations

Les documents sont complétés ou modifiés correctement

Les informations nécessaires sont identifiées

Les documents sont complétés ou modifiés correctement

C12 Communiquer entre professionnels sur l'opération
Les informations nécessaires à la communication (les contraintes des autres 
intervenants, les aléas rencontrés, les consignes de la hiérarchie, la préparation de  
la réunion de chantier ...) sont identifiées

Les contraintes techniques sont expliquées

Les choix technologiques sont argumentés

L'état d'avancement de l'opération est justifié

Les difficultés sont remontées à la hiérarchie
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I° PARTIE : REPÉRAGE ET IDENTIFICATION

I.  Présentation :  

À l’aide de la documentation technique d’installation du serveur WES, complète la présentation 
suivante :

Ce serveur permet de ______, d'________ et de ________ vos _______________ _______________.

Il  surveille  en  permanence  les  compteurs  électriques,  les  ___________  des 

______________________________ pour les stocker en mémoire afin d'analyser et de tracer en 

temps réel les courbes de _________________ / _________________ d'électricité.

Il  est  équipé  d'un  ______________________  qui  vous  permettra  de 

______________/______________/  le  ______________  grâce  à  votre  navigateur  (sur  un  PC, 

smartphone ou tablette), ce serveur est modifiable.

II.  Repérage :  

II.1)  Identifie   les composants suivants sur la photo du tableau de protection en indiquant leur   
repère :

 → Dossier 1 : Dossier technique de l’installation  → Tableau de protection + Serveur WES : 
p.9/10.

Repère Composant Photo

W1 Le serveur WES

W2 L’alimentation du serveur WES

 

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur
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III.  Raccordement :  

III.1)  L’alimentation :  

a)  Quelles sont les caractéristiques de l’alimentation du serveur WES :

_______________________________________________

b)  Complète le schéma de raccordement de l’alimentation du serveur WES :

 → Dossier 1 : Dossier technique de l’installation  → Tableau de protection + Serveur WES : 
p.9/10.

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur

II° PARTIE : ARRÊT & CONSIGNATION DE L’INSTALLATION

 CETTE PARTIE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE
COMMENCÉE EN PRÉSENCE DU PROFESSEUR

Signature professeur

I.  Arrêt et consignation de l’installation :  

I.1)  Arrêt de la production d’énergie photovoltaïque :  

a)  À l’aide du document de mise en service de l’installation photovoltaïque, indique 
oralement la procédure  d’arrêt.

b)  Après validation par le professeur  , effectue la procédure d’arrêt de l’installation 
photovoltaïque.

I.2)  Consignation réseau :  

a)  Indique les 4 étapes de la consignation :

Étape N°1 :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Étape N°2 :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Étape N°3 :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Étape N°4 :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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b)  Précise la méthode d’utilisation du DDT :

Étape N°1 :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Étape N°2 :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Étape N°3 :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

c)  Indique les points de contrôle à réaliser sachant que c’est un réseau monophasé 
230V~ :

1. _________________  _________________ ;↔

2. _________________  _________________ ;↔

3. _________________  _________________.↔

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur

d)  Effectue la consignation en présence du professeur.

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur

III° MESURE DE PRODUCTION & CONSOMMATION

I.  Identification des composants :  

I.1)  Indique   le nom du composant permettant de réaliser les mesures de production ou de   
consommation :

________________________________________________________________

I.2)  Précise   son principe de fonctionnement :  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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I.3)  Quelle intensité maximale peut-on mesurer avec ces pinces ampèremétriques :  

________________________

I.4)  Combien de pinces ampèremétriques peut-on installer au maximum sur un serveur WES :  

________________________

I.5)  Quelles   sont  les  précautions  à  prendre  lors  du  raccordement  des  pinces   
ampèremétriques :

II.  Repérage des pinces ampèremétriques :  

 CETTE PARTIE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE
COMMENCÉE EN PRÉSENCE DU PROFESSEUR

Signature professeur

Tu vas devoir repérer où sont placées les pinces ampèremétriques sur l’installation en ouvrant le 
tableau de protection et en sortant les goulottes (uniquement celles indiquées oralement par le  
professeur).

II.1)  Combien de pinces sont installées :  

________________________

II.2)  Indique   entre quels composants sont installées les pinces ampèremétriques :  

1. Pince N°1 entre : ______________________________ et ______________________________ ;

2. Pince N°2 entre : ______________________________ et ______________________________ ;

3. Pince N°3 entre : ______________________________ et ______________________________ ;

4. Pince N°4 entre : ______________________________ et ______________________________ ;

5. Pince N°5 entre : ______________________________ et ______________________________.

II.3)  Indique   le sens d’installation de chaque pince ampèremétrique :  

1. Pince N°1 De : ______________________________ vers ______________________________ ;

2. Pince N°2 De : ______________________________ vers ______________________________ ;

3. Pince N°3 De : ______________________________ vers ______________________________ ;

4. Pince N°4 De : ______________________________ vers ______________________________ ;

5. Pince N°5 De : ______________________________ vers ______________________________.
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II.4)  Pinces ampèremétriques :  

a)  Représente les pinces sur le schéma de raccordement :

b)  Représente le schéma de raccordement des pinces ampèremétriques :

 → Dossier 1 : Dossier technique de l’installation  → Tableau de protection + Serveur WES : 
p.9/10.

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur

IV° PARTIE : REMPLACEMENT DE MATÉRIEL

Vous allez devoir remplacer la pince ampèremétrique correspondant à la mesure de consommation 
du chauffe-eau.

I.  Bon de commande :  

a)  À l’aide de la documentation technique, indique les caractéristiques de la pince 
ampèremétrique à remplacer.

Désignation Caractéristiques Référence Fournisseur Tarif HT
€

Tarif TTC
€

Quantité

II.  Dépose de la pince ampèremétrique :  

CETTE PARTIE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE
COMMENCÉE EN PRÉSENCE DU PROFESSEUR

Signature professeur

a)  Ouvre pince ampèremétrique.

!!! L’ouverture de la pince doit se faire avec beaucoup de précautions !!!

b)  Décâble la pince ampèremétrique.

III.  Remplacement de la pince ampèremétrique :  

a)  Installe et raccorde la nouvelle pince ampèremétrique.

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur

Ref. : 095 Bac Pro MELEC – LP A. Croizat p. 7/10



MELEC Serveur WES : Production & Consommation - 1

V° PARTIE : REMISE EN SERVICE

I.  Déconsignation et remise en production de l’installation :  

CETTE PARTIE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE
COMMENCÉE EN PRÉSENCE DU PROFESSEUR

Signature professeur

I.1)  Remise en état de l’installation :  

a)  Referme le tableau de protection et remets les goulottes en place.

I.2)  Déconsignation du réseau :  

a)  Indique oralement les étapes de la déconsignation :

b)  Après validation par le professeur, effectue la procédure de déconsignation.

I.3)  Remise en production d’énergie photovoltaïque :  

a)  À l’aide du document de mise en service de l’installation photovoltaïque, indique 
oralement la procédure  de mise en production.

b)  Après validation par le professeur  , effectue la procédure de mise en production 
de l’installation photovoltaïque.

c)  Vérifie sur le PC que la consommation du chauffe-eau est de nouveau affichée.

VI° PARTIE : RANGEMENT

I.1)  Range   tout le matériel de consignation ;  

I.2)  Nettoie   ton   poste de travail et plus largement la zone de chantier ;  

I.3)  Remets   le poste de travail en état (Table, chaise,…).  

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur
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Dossier 1 : Dossier technique de l’installation

I.  Tableau de protection + Serveur WES :  
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Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement
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